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ʊʝʭʥʠʯʝʩʢʦʝ ʟʘʜʘʥʠʝ 

На разработку схемы водоснабжения и водоотведения Добро-Пчельского сельского 

поселения Захаровского муниципального района Рязанской области на период до 2023 

года (далее Схема водоснабжения и водоотведения). 

Исходные данные предоставляются Заказчиком. 

Работа должна осуществляться в соответствии с законодательством РФ, субъектов РФ и 

нормативными актами муниципального образования с соблюдением требований 

нормативно-технических документов, действующих на момент выполнения работ 

 

1. ʆʩʥʦʚʘʥʠʝ ʨʘʟʨʘʙʦʪʢʠ 

Основанием для разработки Схемы водоснабжения и водоотведения являются: 

-Федеральный закон от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении» 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах 

водоснабжения и водоотведения». 

-Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования 

тарифов организаций коммунального комплекса»; 

- Водный кодекс Российской Федерации. 

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная 

редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской 

Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14; 

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная 

редакция СНИП 2.04.03-85* Приказ Министерства регионального развития Российской 

Федерации № 635/11 СП (Свод правил) от 29 декабря 2011 года № 13330 2012. 

 

2. ʎʝʣʠ ʨʘʟʨʘʙʦʪʢʠ ʉʭʝʤʳ ʚʦʜʦʩʥʘʙʞʝʥʠʷ ʠ ʚʦʜʦʦʪʚʝʜʝʥʠʷ 

Целью разработки схем водоснабжения и водоотведения является обеспечение для 

абонентов доступного холодного водоснабжения и водоотведения с использованием 

централизованных систем холодного водоснабжения, обеспечение холодного 

водоснабжения и водоотведения в соответствии с требованиями законодательства РФ, 

рационального водопользования, а также развитие централизованных систем 

водоснабжения на основе наилучших доступных технологий, внедрения 

энергосберегающих технологий. 

 

3. ʊʨʝʙʦʚʘʥʠʷ ʢ ʚʳʧʦʣʥʝʥʠʶ ʨʘʙʦʪʳ ʠ ʧʦʨʷʜʦʢ ʧʨʝʜʦʩʪʘʚʣʝʥʠʷ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʦʚ 

Место выполнения работы: с. Добрые Пчелы Захаровского муниципального района 

Рязанской области. 

Схема водоснабжения и водоотведения разработана в соответствии с документами 

территориального планирования и программой комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры сельского поселения. 

Разработка Схем водоснабжения и водоотведения должна вестись в соответствии с 

требованиями действующих нормативных правовых актов, а также проектов подзаконных 

актов в сфере коммунальной инфраструктуры поселения. 

Схема водоснабжения и водоотведения должна представлять собой увязанный по задачам, 

ресурсам и срокам осуществления комплекс производственных, социально-

экономических, технологических, организационных и других мероприятий, направленных 

на обеспечение эффективных решений задач по водоснабжению и водоотведению. 

 

4 . ʉʦʜʝʨʞʘʥʠʝ ʉʭʝʤʳ ʚʦʜʦʩʥʘʙʞʝʥʠʷ ʠ ʚʦʜʦʦʪʚʝʜʝʥʠʷ. 

Схема водоснабжения и водоотведения должна содержать следующие Разделы Схемы 

водоснабжения и водоотведения: 

Приложение №1 к Постановлению 

администрации  Добро-Пчельского 

сельского поселения №93 от 

03.12.2014г. 



 2 

4.1. Общие положения. (Основные задачи схемы водоснабжения и водоотведения, 

Способы достижения цели, Финансовые ресурсы, необходимые для реализации, 

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий.) 

4.2 . Схема водоснабжения Добро-Пчельского сельского поселения. 

4.2.1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения. 

4.2.2. Направления развития централизованной системы водоснабжения. 

4.2.3. Баланс водоснабжения и потребления питьевой и технической воды 

4.2.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов 

централизованных систем водоснабжения. 

4.2.5. Основные проблемы децентрализованных и централизованных систем 

водоснабжения по поселению. 

4.2.6. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и 

модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения. 

4.2.7. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и 

модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения 

4.2.8. Целевые показатели развития централизованных системы водоснабжения 

4.3. Схема водоотведения Добро-Пчельского сельского поселения 

4.3.1. Существующее положение в сфере водоотведения муниципального района 

4.3.2. Балансы сточных вод 

4.3.3. Прогноз объема сточных вод 

4.3.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов 

централизованных систем водоотведения 

4.3.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и 

модернизацию объектов централизованных систем водоотведения 

4.3.6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и 

модернизацию объектов централизованных систем водоотведения 

4.3.7. Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения 

4.3.8. Перечень выявленных бесхозных объектов централизованных систем 

водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию. 

ЗАКАЗЧИК:         ПОДРЯДЧИК: 

Администрация Добро-Пчельского сельского поселения 

Захаровского муниципального района Рязанской области 

 

Глава администрации   Шаврин В.В. 
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Администрация Добро-Пчельского сельского поселения 

Захаровского муниципального района Рязанской области 

 

Заказчик: 

Администрация Добро-Пчельского сельского поселения 

Захаровского муниципального района Рязанской области 

Исполнитель: 

Администрация Добро-Пчельского сельского поселения 

Захаровского муниципального района Рязанской области 
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Содержание схемы водоснабжения и водоотведения Добро-Пчельского сельского 

поселения Захаровского муниципального района Рязанской области на период до 2023 

года. 

№ 

п/п 

Наименование раздела (подраздела) стр. 

 

1. Общие положения. Краткая характеристика Схемы водоснабжения и 

водоотведения Добро-Пчельского сельского поселения Захаровского 

муниципального района Рязанской области на период до 2023 года 

6 

 

1.1. Основания для разработки схемы водоснабжения и водоотведения 6 

 

1.2. Основные природные ресурсы сельского поселения 6 

 

1.3. Основные задачи Схемы водоснабжения и водоотведения 7 

 

1.4. Способы достижения цели Схемы водоснабжения и водоотведения 7 

 

1.5. Финансовые ресурсы, необходимые для реализации Схемы водоснабжения и 

водоотведения 

 

7 

 

1.6. Ожидаемые результаты от реализации мероприятий Схемы водоснабжения и 

водоотведения 

 

8 

 

 Схема водоснабжения Добро-Пчельского сельского поселения 

 

 

I. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения 

сельского поселения 

 

8 

 

II.  Направления развития централизованной системы водоснабжения сельского 

поселения 

 

8 

 

III.  Баланс водоснабжения и потребления питьевой и технической воды 

сельского 

поселения 

 

8 

 

IV. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов 

централизованных систем водоснабжения Добро-Пчельского сельского 

поселения 

 

10 

 

V. Основные проблемы децентрализованных и централизованных систем 

водоснабжения по Добро-Пчельскому сельскому поселению 

11 

 

VI.  Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и 

модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения 

 

11 

VII.  Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и 

модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения 

Добро-Пчельского сельского поселения 

 

11 

 

VIII.  Целевые показатели развития централизованных системы водоснабжения 12 

 

IХ Перечень выявленных бесхозных объектов централизованных систем 

водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их 

эксплуатацию. 

12 
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 ʉʭʝʤʳ ʚʦʜʦʦʪʚʝʜʝʥʠʷ ɼʦʙʨʦ-ʇʯʝʣʴʩʢʦʛʦ ʩʝʣʴʩʢʦʛʦ ʧʦʩʝʣʝʥʠʷ 12 

 

I. Существующее положение в сфере водоотведения Добро-Пчельского 

сельского поседения 

 

12 

II.  Балансы сточных вод 

 

12 

II I. Прогноз объема сточных вод 

 

12 

IV. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов 

централизованных систем водоотведения 

12 

V. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и 

модернизацию объектов централизованных систем водоотведения 

 

12 

VI.  Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения 12 

VII.  Перечень выявленных бесхозных объектов централизованных систем 

водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их 

эксплуатацию 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

Приложение 

к решению Совета депутатов 

Добро-Пчельского сельского поселения 

№ 38 от 18.11. 2014г. 

 

ʉʭʝʤʘ ʚʦʜʦʩʥʘʙʞʝʥʠʷ ʠ ʚʦʜʦʦʪʚʝʜʝʥʠʷ ɼʦʙʨʦ-ʇʯʝʣʴʩʢʦʛʦ ʩʝʣʴʩʢʦʛʦ ʧʦʩʝʣʝʥʠʷ 

ɿʘʭʘʨʦʚʩʢʦʛʦ ʤʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʦʛʦ ʨʘʡʦʥʘ ʈʷʟʘʥʩʢʦʡ ʦʙʣʘʩʪʠ  ʥʘ 

ʧʝʨʠʦʜ ʜʦ 2023 ʛʦʜʘ 

 

1. ʆʙʱʠʝ ʧʦʣʦʞʝʥʠʷ. ʂʨʘʪʢʘʷ ʭʘʨʘʢʪʝʨʠʩʪʠʢʘ ʩʭʝʤʳ ʚʦʜʦʩʥʘʙʞʝʥʠʷ ʠ 

ʚʦʜʦʦʪʚʝʜʝʥʠʷ ɼʦʙʨʦ-ʇʯʝʣʴʩʢʦʛʦ ʩʝʣʴʩʢʦʛʦ ʧʦʩʝʣʝʥʠʷ. 

Схема водоснабжения и водоотведения Добро-Пчельского сельского поселения 

Захаровского муниципального района Рязанской области (далее Схема водоснабжения и 

водоотведения) - документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и 

безопасного функционирования, а также направлений развития объектов водоснабжения и 

водоотведения, находящихся на территории Добро-Пчельского сельского поселения. 

Схема водоснабжения и водоотведения разработана в соответствии с документами 

территориального планирования и программой комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры поселения. 

Целью разработки Схемы водоснабжения и водоотведения является обеспечение для 

абонентов доступного холодного водоснабжения и водоотведения с использованием 

централизованных систем холодного водоснабжения, обеспечение холодного 

водоснабжения и водоотведения в соответствии с требованиями законодательства РФ, 

рационального водопользования, а также развитие централизованных систем 

водоснабжения на основе наилучших доступных технологий, внедрения 

энергосберегающих технологий. 

Схема водоснабжения и водоотведения разработана на срок до 2023 года. 

1.1. ʆʩʥʦʚʘʥʠʝʤ ʜʣʷ ʨʘʟʨʘʙʦʪʢʠ ʩʭʝʤʳ ʚʦʜʦʩʥʘʙʞʝʥʠʷ ʠ ʚʦʜʦʦʪʚʝʜʝʥʠʷ 

ʷʚʣʷʶʪʩʷ: 

-Федеральный закон от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении» 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах 

водоснабжения и водоотведения». 

-Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования 

тарифов организаций коммунального комплекса»; 

- Водный кодекс Российской Федерации. 

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная 

редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской 

Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14; 

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная 

редакция СНИП 2.04.03-85* Приказ Министерства регионального развития Российской 

Федерации № 635/11 СП (Свод правил) от 29 декабря 2011 года № 13330 2012. 

Общая площадь поселения - 14,408 тыс.кв. метров 

Численность населения на 01.01.2014 - 1090 человек 

Общая площадь жилищного фонда (за 2013г.) - 27,9 тыс.кв.м., в т.ч. 

 

1.2. ʆʩʥʦʚʥʳʤʠ ʧʨʠʨʦʜʥʳʤʠ ʨʝʩʫʨʩʘʤʠ ʧʦʩʝʣʝʥʠʷ ʷʚʣʷʶʪʩʷ подземные воды 

хозяйственно-питьевого назначения. 

В Добро-Пчельском сельском поселении в с.Добрые Пчелы, с.Субботино, с.Остроухово, 

существует централизованная система хозяйственно-питьевого водоснабжения, 

обеспечивающая нужды населенных пунктов поселения, а также потребности 

предприятий, функционирующих на территории поселения. В остальных населенных 
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пунктах водоснабжение осуществляется децентрализованной системой шахтных 

колодцев. 

Выполняют работы и оказывают услуги по водоснабжению ООО «Бриз», в том числе: 

-добыча пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого и сельскохозяйственного 

водоснабжения; 

-подключения потребителей к системе водоснабжения; 

-обслуживание водопроводных сетей; 

-установка приборов учета (водомеров), их опломбировка; 

-демонтаж и монтаж линий водоснабжения, водонапорных башен; 

Предприятия имеют лицензию на право пользования с целевым назначением и видами 

работ; 

-добыча питьевых подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных 

пунктов. 

Взаимоотношения предприятия с потребителями услуг осуществляются на договорной 

основе. Качество предоставляемых услуг соответствует требованиям, определенным 

действующим законодательством. Организация технической эксплуатации систем 

водоснабжения обеспечивает их надлежащее использование и сохранность. 

Предоставление услуг по водоснабжению предприятия производит самостоятельно. 

 

1.3. ʆʩʥʦʚʥʳʝ ʟʘʜʘʯʠ ʉʭʝʤʳ ʚʦʜʦʩʥʘʙʞʝʥʠʷ ʠ ʚʦʜʦʦʪʚʝʜʝʥʠʷ: 

- возможность подключения к сетям водоснабжения и водоотведения объектов 

капитального строительства; 

- повышение надежности работы системы водоснабжения и водоотведения в соответствии 

с нормативными требованиями; 

- минимизация затрат на водоснабжение и водоотведение в расчете на каждого 

потребителя в долгосрочной перспективе; 

- обеспечение жителей поселения при необходимости в подключении к сетям 

водоснабжения и водоотведения и обеспечения жителей поселения водой хозяйственно – 

питьевого назначения; 

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость 

соответствующего развития коммунальной инфраструктуры существующих объектов. 

 

1.4. ʉʧʦʩʦʙʳ ʜʦʩʪʠʞʝʥʠʷ ʮʝʣʠ ʉʭʝʤʳ ʚʦʜʦʩʥʘʙʞʝʥʠʷ ʠ ʚʦʜʦʦʪʚʝʜʝʥʠʷ: 

- реконструкция существующих водозаборных узлов; 

- реконструкция водопроводных сетей; 

- модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо- и 

энергосберегающих технологий; 

- установка приборов учета; 

- обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов 

недвижимости к системам водоснабжения и водоотведения с гарантированным объемом 

заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе 

необходимого диаметра. 

 

1.5. ʌʠʥʘʥʩʦʚʳʝ ʨʝʩʫʨʩʳ, ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʳʝ ʜʣʷ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ ʉʭʝʤʳ 

ʚʦʜʦʩʥʘʙʞʝʥʠʷ ʠ ʚʦʜʦʦʪʚʝʜʝʥʠʷ: 

Финансирование мероприятий планируется проводить за счет средств бюджетов 

всех уровней, а также за счет средств внебюджетных источников. 

Общий объем финансирования развития схемы водоснабжения и водоотведения в 

2014-2023 годах составляет: 

- всего – 6000.0 тыс. рублей, в том числе: 

- областной бюджет-5400,0 тыс. руб. 

- местный бюджет – 600,0 тыс. руб. 
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1.6. ʆʞʠʜʘʝʤʳʝ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʪ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ ʤʝʨʦʧʨʠʷʪʠʡ ʉʭʝʤʳ 

ʚʦʜʦʩʥʘʙʞʝʥʠʷ ʠ ʚʦʜʦʦʪʚʝʜʝʥʠʷ: 

а) Создание современной коммунальной инфраструктуры поселения. 

б) Повышение качества предоставления коммунальных услуг. 

в) Снижение уровня износа объектов водоснабжения и водоотведения. 

г) Улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения. 

д) Создание благоприятных условий для привлечения средств внебюджетных источников 

(в том числе средств частных инвесторов, кредитных средств и личных средств граждан) с 

целью финансирования проектов модернизации и строительства объектов водоснабжения 

и водоотведения). 

е) Обеспечение сетями водоснабжения земельных участков, определенных для вновь 

строящегося жилищного фонда и объектов производственного, рекреационного и 

социально-культурного назначения. 

ж) Увеличение мощности систем водоснабжения. 

 

ʉʭʝʤʘ ʚʦʜʦʩʥʘʙʞʝʥʠʷ 

I. ʊʝʭʥʠʢʦ-ʵʢʦʥʦʤʠʯʝʩʢʦʝ ʩʦʩʪʦʷʥʠʝ ʮʝʥʪʨʘʣʠʟʦʚʘʥʥʳʭ ʩʠʩʪʝʤ 

ʚʦʜʦʩʥʘʙʞʝʥʠʷ ɼʦʙʨʦ-ʇʯʝʣʴʩʢʦʛʦ ʩʝʣʴʩʢʦʛʦ ʧʦʩʝʣʝʥʠʷ 

В состав земель сельского поселения входят земельные участки, отнесенные к следующим 

территориальным зонам: 

• жилая зона; 

• общественно-деловая зона 

• производственная; 

• зона инженерной и транспортной инфраструктур; 

• зона сельскохозяйственного использования; 

• зона специального назначения. 

• иные территориальные зоны 

Водопроводная сеть представляет собой систему водопроводных труб диаметром 110мм. 

Материал, из которого выполнен водопровод: металл, полиэтилен. Общая протяженность 

водопроводной сети 12,5 км. 

 

II. ʅʘʧʨʘʚʣʝʥʠʷ ʨʘʟʚʠʪʠʷ ʮʝʥʪʨʘʣʠʟʦʚʘʥʥʦʡ ʩʠʩʪʝʤʳ ʚʦʜʦʩʥʘʙʞʝʥʠʷ 

ɼʦʙʨʦ-ʇʯʝʣʴʩʢʦʛʦ ʩʝʣʴʩʢʦʛʦ ʧʦʩʝʣʝʥʠʷ 

2.1. Основными направлениями развития централизованных систем водоснабжения 

являются: 

- подача питьевой воды и хозяйственные нужды для полива населения; 

- хозяйственно - питьевые нужды для малых субъектов предпринимательства; 

- пожаротушение; 

- технологические и питьевые нужды объектов социальной сферы. 

2.2. Целевые показатели развития систем централизованного водоснабжения для 

населения и организаций малого предпринимательства и социальной сферы: 

- перспективной обеспеченности и потребности застройки; 

- надежности функционирования системы; 

- доступности; 

- энергоэффективности; 

- экологической безопасности; 

- качественное и бесперебойное обеспечение водой. 

 

III. ɹʘʣʘʥʩ ʚʦʜʦʩʥʘʙʞʝʥʠʷ ʠ ʧʦʪʨʝʙʣʝʥʠʷ ʧʠʪʴʝʚʦʡ ʠ ʪʝʭʥʠʯʝʩʢʦʡ ʚʦʜʳ 

ɼʦʙʨʦ-ʇʯʝʣʴʩʢʦʛʦ ʩʝʣʴʩʢʦʛʦ ʧʦʩʝʣʝʥʠʷ 

3.1. Техническая оснащенность и производственная характеристика объектов 

водоснабжения: 
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№ 

п/п 

 

Скважина Марка 

насоса 

 

Марка 

частотно-

регул 

ируемого 

привода 

Глу 

бина 

сква 

жин 

ы, м 

Про 

изво 

д-ть, 

м3/ч 

Мо 

щно 

сть, 

кВт/ 

ч 

 

КП 

Д, 

% 

 

На 

по 

р, 

м 

Год. 

про 

из. 

мощ 

ност 

ь, 

тыс. 

м3 

1 с. Добрые 

Пчелы 

ЭЦВ-

6-16-

110 

Хитачи 

300L 

130 16 9 54 110  

2 с.Субботино ЭЦВ-

6-10-

110 

Lenze 130 10 7 55 110  

3 c. Остроухово ЭЦВ-

6-10-

110 

Vakon 136 10 7 55 110  

 

 

 

Водоразборных колонок всего -15 ед.; 

Гидранты – 3 шт. 

Годовой объем выработки воды 71,02 тыс. куб.м. Объем потребления воды 

населением 53,23 тыс. м3. 

Вопросами по обеспечению населения хозяйственной и питьевой водой занимается ООО 

«Бриз». Источником водоснабжения, являются подземные воды. Для добычи воды 

используются глубоководные скважины, очистных сооружений питьевой воды нет. В 

подземной питьевой воде определяется превышение пдк по железу, которое являются 

природным фактором, независящим от техногенного воздействия на территорию. 

3.2. Общий баланс подачи и реализации воды в Добро-Пчельском сельском поселении 

№п/п Наименование 

потребителя 

 

 м3/сут Год, тыс. м3 

 

1. Скважины 

поселения 

 

 299,58 71,02 

 

Структурный баланс реализации питьевой, технической воды 

№п/п Группы абонентов Потребление в 

год, тыс. м3 

всего 

 

в том числе 

 

   хозяйственно 

-питьевые 

нужды. 

 

производственные 

нужды (пожаро- 

тушение, полив, 

аварийные ситуации) 

1 Население 53,23 40,78 12,45 

2 Бюджетные 1,0 0,8 0,2 

3 Прочие 16,79 12,65 4,14 

 итого 71,02 54,23 16,79 
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-Фактическое потребление населения питьевой и технической воды исходя из 

статистических и расчетных данных по действующим нормативам:53,23 тыс. куб.м. в год. 

 

Фактическое и плановое установка приборов учета холодного водоснабжения 

№ 

п/п 

 

Потребители Количество 

коллективн 

ых приборов 

учета 

 

Количество 

индивидуальны 

х приборов 

учета 

 

Общий 

расход 

воды, м3 

 

Плановое 

оснащение 

приборами 

учета на 

100%, год 

 

  план факт план факт Всего  по 

прибо 

рам 

учета 

Кол- 

лек. 

 

индив 

1 Жилые дома 

(индив.) 

 

1 0 510 278 22357 30873 2015 2023 

 

2 Бюджетные 

учреждения 

0 0 3 1 1,0 0,2 2015 2023 

 

3 Прочие(комер 

ческие) 

предприятия 

0 0 3 3 3500 3500 2015 2023 

 

 ИТОГО       х х 

 

3.3. Территориальный баланс подачи питьевой и технической воды по технологическим 

зонам водоснабжения. 

Добро-Пчельское сельское поселения представлено тремя зонами:  

с. Добрые Пчелы 

-с. Субботино; 

- с. Остроухово; 

IV. ʇʨʝʜʣʦʞʝʥʠʷ ʧʦ ʩʪʨʦʠʪʝʣʴʩʪʚʫ, ʨʝʢʦʥʩʪʨʫʢʮʠʠ ʠ ʤʦʜʝʨʥʠʟʘʮʠʠ ʦʙʲʝʢʪʦʚ 

ʮʝʥʪʨʘʣʠʟʦʚʘʥʥʳʭ ʩʠʩʪʝʤ ʚʦʜʦʩʥʘʙʞʝʥʠʷ ɼʦʙʨʦ-ʇʯʝʣʴʩʢʦʛʦ ʩʝʣʴʩʢʦʛʦ ʧʦʩʝʣʝʥʠʷ 

Модернизация и строительство сооружений водоснабжения и водоотведения 

проводятся крайне низкими темпами. Одной из причин неудовлетворительного качества 

воды, подаваемой населению, является высокая изношенность водопроводных сетей и 

скважин. Наибольший износ сетей приходится на уличные водопроводные сети. 

Значительны объемы потерь, утечек водопроводной воды, вызванные высокой степенью 

износа сетей и оборудования. 

Система водоснабжения Добро-Пчельского сельского поселения планируется 

централизованная, объединенная для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд в 

соответствии с территориальным планированием. Для хозяйственно-питьевого 

водоснабжения будут использоваться подземные воды. 

Техническое состояние существующих сетей и сооружений водопровода, ввиду их 

длительной эксплуатации, снижает уровень подготовки воды питьевого качества. 

Требуется ремонт и реконструкция. Вода должна отвечать требованиям норм 

децентрализованных и централизованных систем питьевого водоснабжения. 

Мероприятия по реконструкции существующих сетей водоснабжения 

№ 

п/п 

 

Наименование улиц Протяж., 

км 

 

1 очередь 

(2014-2016/) 

 

2 очередь 

(2017- 2018) 

 

3 очередь 

(2019-2023) 

1 с. Субботино ул.Новая 1 +   

2 с.Субботино 2  +  



 11 

ул.Центральная 

3. с.Остроухово 

ул.Центральная 

1  +  

4. с.Добрые Пчелы 

ул.Молодежная 

2   + 

 

V. ʆʩʥʦʚʥʳʝ ʧʨʦʙʣʝʤʳ ʜʝʮʝʥʪʨʘʣʠʟʦʚʘʥʥʳʭ ʠ ʮʝʥʪʨʘʣʠʟʦʚʘʥʥʳʭ ʩʠʩʪʝʤ 

ʚʦʜʦʩʥʘʙʞʝʥʠʷ ʧʦ ɼʦʙʨʦ-ʇʯʝʣʴʩʢʦʤʫ ʩʝʣʴʩʢʦʤʫ ʧʦʩʝʣʝʥʠʶ: 

Основными проблемами централизованной системы водоснабжения являются: 

- несоответствия объектов водоснабжения санитарным нормам и правилам 

(неудовлетворительное санитарно – техническое состояние систем водоснабжения, не 

позволяющее обеспечить стабильное качество воды в соответствии с гигиеническими 

нормативами); 

- отсутствие зон санитарной охраны, либо несоблюдение должного режима в пределах их 

поясов, в результате чего снижается санитарная надежность источников водоснабжения 

вследствие возможного попадания в них загрязняющих веществ и микроорганизмов; 

- отсутствие необходимого комплекса очистных сооружений (установок по 

обеззараживанию) на водопроводах, подающих потребителям воду; 

- отсутствие современных технологий водоочистки; 

- высокая изношенность головных сооружений и разводящих сетей; 

- высокие потери воды в процессе транспортировки ее к местам потребления. 

VI . ʕʢʦʣʦʛʠʯʝʩʢʠʝ ʘʩʧʝʢʪʳ ʤʝʨʦʧʨʠʷʪʠʡ ʧʦ ʩʪʨʦʠʪʝʣʴʩʪʚʫ, ʨʝʢʦʥʩʪʨʫʢʮʠʠ ʠ 

ʤʦʜʝʨʥʠʟʘʮʠʶ ʦʙʲʝʢʪʦʚ ʮʝʥʪʨʘʣʠʟʦʚʘʥʥʳʭ ʩʠʩʪʝʤ ʚʦʜʦʩʥʘʙʞʝʥʠʷ 

6.1. ɿʦʥʳ ʩʘʥʠʪʘʨʥʦʡ ʦʭʨʘʥʳ ʠʩʪʦʯʥʠʢʦʚ ʚʦʜʦʩʥʘʙʞʝʥʠʷ 

Зоны санитарной охраны должны предусматриваться на всех источниках водоснабжения 

и водопроводах хозяйственно-питьевого назначения в целях обеспечения их санитарно-

эпидемиологической надежности. 

В целях предохранения источников водоснабжения от возможного загрязнения 

всоответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны 

источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» предусматривается 

организация зон санитарной охраны из трех поясов: 

в первый пояс зон санитарной охраны включается территория в радиусе 30 - 50 м вокруг 

скважины. Территория первого пояса ограждается и благоустраивается, запрещается 

пребывание лиц, не работающих на головных сооружениях. 

- второго и третьего — режимов ограничения. В зону второго и третьего поясов на основе 

специальных изысканий включаются территории, обеспечивающие надѐжную санитарную 

защиту водозабора в соответствии с требованиями Сан Пин 2.1.4.1110-02 «Зоны 

санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». 

На территории второго и третьего поясов устанавливается ограниченный санитарный 

режим. 

VII. ʆʮʝʥʢʘ ʦʙʲʝʤʦʚ ʢʘʧʠʪʘʣʴʥʳʭ ʚʣʦʞʝʥʠʡ ʚ ʩʪʨʦʠʪʝʣʴʩʪʚʦ, ʨʝʢʦʥʩʪʨʫʢʮʠʶ ʠ 

ʤʦʜʝʨʥʠʟʘʮʠʶ ʦʙʲʝʢʪʦʚ ʮʝʥʪʨʘʣʠʟʦʚʘʥʥʳʭ ʩʠʩʪʝʤ ʚʦʜʦʩʥʘʙʞʝʥʠʷ ɼʦʙʨʦ-

ʇʯʝʣʴʩʢʦʛʦ ʩʝʣʴʩʢʦʛʦ ʧʦʩʝʣʝʥʠʷ 

Объемы капитальных вложений основываются в основном на участие в федеральных и 

областных программах по модернизации жилищно-коммунального комплекса. 

Стоимость капитальный вложений в систему водоснабжения по годами 

мероприятиям, (приложение 1). 

 Всего: тыс.руб Всего 1 очередь 

(2014-2016) 

2 очередь 

(2017-2018) 

 

3 очередь 

(2019-2013) 

 6000,0 1000,0 3000,0 2000,0 

 в т.ч. областной 

бюджет 

900,0 2700,0 1800 
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 местный 

бюджет 

100,0 300,0 200,0 

 

VIII. ʎʝʣʝʚʳʝ ʧʦʢʘʟʘʪʝʣʠ ʨʘʟʚʠʪʠʷ ʮʝʥʪʨʘʣʠʟʦʚʘʥʥʳʭ ʩʠʩʪʝʤ ʚʦʜʦʩʥʘʙʞʝʥʠʷ 

К целевым показателям системы водоснабжения относятся показатели: 

- качества питьевой воды; 

- надежности и бесперебойности; 

- качества обслуживания абонентов; 

- эффективности использования ресурсов; 

- экологической безопасности. 

IX. ʇʝʨʝʯʝʥʴ ʚʳʷʚʣʝʥʥʳʭ ʙʝʩʭʦʟʥʳʭ ʦʙʲʝʢʪʦʚ ʮʝʥʪʨʘʣʠʟʦʚʘʥʥʳʭ ʩʠʩʪʝʤ 

ʚʦʜʦʩʥʘʙʞʝʥʠʷ ʠ ʧʝʨʝʯʝʥʴ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʡ, ʫʧʦʣʥʦʤʦʯʝʥʥʳʭ ʥʘ ʠʭ ʵʢʩʧʣʫʘʪʘʮʠʶ. 

При инвентаризации объектов водоснабжения на территории Добро-Пчельского сельского 

поселения комплексы бесхозных объектов не выявлены. 

 

ʉʭʝʤʘ ʚʦʜʦʦʪʚʝʜʝʥʠʷ 

I. ʉʫʱʝʩʪʚʫʶʱʝʝ ʧʦʣʦʞʝʥʠʝ ʚ ʩʬʝʨʝ ʚʦʜʦʦʪʚʝʜʝʥʠʷ ɼʦʙʨʦ-ʇʯʝʣʴʩʢʦʛʦ ʩʝʣʴʩʢʦʛʦ 

ʧʦʩʝʣʝʥʠʷ 

II. ɹʘʣʘʥʩʳ ʩʪʦʯʥʳʭ ʚʦʜ 

Проектные решения водоотведения базируются на основе разрабатываемого генерального 

плана. Существующая система водоотведения жилых домов осуществляется через 

выгребную канализацию. Она основана на вывозе жидких бытовых отходов специальной 

техникой. 

III. ʇʨʦʛʥʦʟ ʦʙʲʝʤʘ ʩʪʦʯʥʳʭ ʚʦʜ 

В настоящее время осадки сточных вод из механических отстойников вывозятся на 

полигон твердых бытовых отходов. 

IV. ʇʨʝʜʣʦʞʝʥʠʷ ʧʦ ʩʪʨʦʠʪʝʣʴʩʪʚʫ, ʨʝʢʦʥʩʪʨʫʢʮʠʠ ʠ ʤʦʜʝʨʥʠʟʘʮʠʠ ʦʙʲʝʢʪʦʚ 

ʮʝʥʪʨʘʣʠʟʦʚʘʥʥʳʭ ʩʠʩʪʝʤ ʚʦʜʦʦʪʚʝʜʝʥʠʷ 

Застройщики индивидуального жилищного фонда используют автономные источники 

водоотведения. Водоотведение предоставляется в виде выгребных ям. В связи с этим 

имеется потребность в строительстве новых сетей водоотведения. 

V. ʕʢʦʣʦʛʠʯʝʩʢʠʝ ʘʩʧʝʢʪʳ ʤʝʨʦʧʨʠʷʪʠʡ ʧʦ ʩʪʨʦʠʪʝʣʴʩʪʚʫ, ʨʝʢʦʥʩʪʨʫʢʮʠʠ ʠ 

ʤʦʜʝʨʥʠʟʘʮʠʶ ʦʙʲʝʢʪʦʚ ʮʝʥʪʨʘʣʠʟʦʚʘʥʥʳʭ ʩʠʩʪʝʤ ʚʦʜʦʦʪʚʝʜʝʥʠʷ. 

Строительство новых систем водоотведение позволит решить проблему с 

канализационными стоками. И как следствие, проблему экологической безопасности 

проживания населения в Добро-Пчельском сельском поселении. 

VI. ʎʝʣʝʚʳʝ ʧʦʢʘʟʘʪʝʣʠ ʨʘʟʚʠʪʠʷ ʮʝʥʪʨʘʣʠʟʦʚʘʥʥʦʡ ʩʠʩʪʝʤʳ ʚʦʜʦʦʪʚʝʜʝʥʠʷ 

ɼʦʙʨʦ-ʇʯʝʣʴʩʢʦʛʦ ʩʝʣʴʩʢʦʛʦ ʧʦʩʝʣʝʥʠʷ 

К целевым показателям системы водоотведения относятся показатели: 

- надежности и бесперебойности; 

- качества обслуживания абонентов; 

- эффективности использования ресурсов; 

- экологической безопасности. 

VII. ʇʝʨʝʯʝʥʴ ʚʳʷʚʣʝʥʥʳʭ ʙʝʩʭʦʟʥʳʭ ʦʙʲʝʢʪʦʚ ʮʝʥʪʨʘʣʠʟʦʚʘʥʥʳʭ ʩʠʩʪʝʤ 

ʚʦʜʦʦʪʚʝʜʝʥʠʷ ʠ ʧʝʨʝʯʝʥʴ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʡ, ʫʧʦʣʥʦʤʦʯʝʥʥʳʭ ʥʘ ʠʭ ʵʢʩʧʣʫʘʪʘʮʠʶ. 

При инвентаризации объектов водоотведения на территории Добро-Пчельского сельского 

поселения комплексы бесхозных объектов не выявлены. 
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ʉʭʝʤʘ ʚʦʜʦʧʨʦʚʦʜʥʦʡ ʩʝʪʠ. 
с.Добрые Пчелы Захаровского района Рязанской области. 

 

 

Общая протяженность – 5,5 км. 

Материал труб – ПВХ 

Диаметр – 110 мм. 

 

 

 

СКВ. №2975 
водопровод 
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ʉʭʝʤʘ ʚʦʜʦʧʨʦʚʦʜʥʦʡ ʩʝʪʠ. 
с.Остроухово Захаровского района Рязанской области. 

 

 

 
Общая протяженность – 5,0 км. 

Материал труб – ПВХ 

Диаметр – 110 мм. 

 

 

 

 

 

 

 

СКВ. №903 

СКВ. №80213 
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ʉʭʝʤʘ ʚʦʜʦʧʨʦʚʦʜʥʦʡ ʩʝʪʠ. 
с.Субботино Захаровского района Рязанской области. 

 

 
Общая протяженность – 2,0 км. 

Материал труб – чугун 

Диаметр – 110 мм. 

 

скв.№1816 


